
STyp
810/410
811/411
812/412
813/413

Service- och
underhållsinstruktion

Sakerhetsventil

1 Allmänna säkerhetshänvisningar

1. Använd ventilen endast:
- ändamålsenligt
- i ett felfritt skick
- säkerhets- och riskmedvetet.

2. Följ monteringsinstruktionerna.

3. Störningar som skulle kunna äventyra säkerheten skall avhjälpas omedelbart.

4. Säkerhetsventilen är endast avsedd för användningen som specificeras i
monteringsinstruktionerna. En annan användning än denna anses som olämplig.

5. När plomberingen avlägsnas upphör garantin att gälla.

6. Alla monteringsarbeten får endast genomföras av auktoriserad fackman.
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3 Användningsområde

Säkerhetsventiler av typ 810/410, 811/411 och typ 812/412 för luft, ogiftiga gaser
och tekniska ångor för skydd mot alltför stort tryck i trycktankar i överensstämmelse med
specifikationerna i AD-2000 faktablad A2, eller som ingående komponent med säker-
hetsfunktion för tryckutrustning i överensstämmelse med EG-direktiv för tryckutrustning.

Säkerhetsventil av typ 813/413 för fasta tankar avsedda för granulerade material
eller material i pulverform, eller transporttankar för flytande eller granulerade material
eller material i pulverform i överensstämmelse med AD 2000 faktablad HP 801 nr. 23
som avlastas med tryckluft. För skydd mot alltför högt tryck i trycktankar i överensstäm-
melse med specifikationerna i AD 2000 faktablad A2, eller som ingående komponent
med säkerhetsfunktion för tryckutrustning enligt EG- direktiv för tryckutrustning.

För ytterligare information om användningsområde för de individuella versionerna,
hänvisas till tillverkarens tekniska dokumentation (katalog).

2 Allmänna hänvisningar

Säkerhetsventiler är armaturer som måste hanteras varsamt. Tätningsytorna vid säte
och kägel är polerade, därigenom uppnås den nödvändiga tätheten. Förhindra att
främmande partiklar kan tränga in under montering eller drift. Säkerhetsventilernas
täthet kan påverkas av hampa, teflonband eller andra tätningsmedel samt svettdroppar
el.dyl. Även en grov hantering av den driftklara säkerhetsventilen under lagring,
transport eller montering kan medföra att säkerhetsventilen blir otät.
Om säkerhetsventilerna målas över får de glidande delarna absolut inte täckas av
färg.

4 Montering

Fjädersäkerhetsventiler ska byggas in lodrätt med fjäderhuven uppåt. Ventilernas säker-
hetsfunktion har provats och verifierats även vid vågrät monteringsposition.
För att garantera en felfri funktion av säkerhetsventilerna måste dessa monteras så att
inga otillåtna, statiska, dynamiska eller termiska påfrestningar kan påverka säkerhets-
ventilen. Det maximala åtdragningsmomentet får inte överskridas vid monteringen (se
tabell).
Lämpliga skyddsåtgärder måste vidtas om kapslingen kan utgöra en fara för personer
eller omgivningen när ventilen reagerar och mediet läcker ut. Observera även att ånga
kan strömma ut genom fjäderhuvens avlastningshål. Exempelvis genom inmontering av
en utblåsnings-/skyddshuv.



5 Drift / service

Anläggningens arbetstryck bör vara minst 5 % under säkerhetsventilens stängningstryck.
Detta garanterar att säkerhetsventilen kan stängas felfritt efter utblåsningen.
Mindre otätheter i ventilen som förorsakas av nedsmutsningar mellan tätningsytorna kan
rengöras genom en funktionstest så att utblåsning aktiveras igen.
Dessutom kan man med en passande gaffelnyckel – för typ 812/412 och typ 813/413
med hjälp av en bandnyckel (inte en rörtång) – skruva bort hela överdelen från
enheten och eventuella rester kan avlägsnas från sätet och sätesförseglingen. Genom
att skruva fast överdelen på enheten och sedan dra åt, fungerar ventilen återigen vid
inställt tryck. Om detta inte eliminerar läckan är förseglingsytan förmodligen skadad
och kan endast repareras vid vår fabrik eller av auktoriserade experter. Vi rekommen-
derar regelbunden utblåsning av säkerhetsventilerna genom lyftning, beroende på
viket system som används, för att på detta sätt testa säkerhetsventilens funktion.
De kan öppnas manuellt senast fr.o.m. ett driftstryck på >75% av tillslagstrycket. Detta
förfarande är också ett villkor i relevanta förordningar. Lyftningen utförs genom att man
vrider den räfflade muttern ovanför huven moturs. Skruven måste sedan vridas tillbaka
till ursprungligt läge.
Säkerhetsventilerna utgör tankens eller systemets slutgiltiga säkerhetsanordning.
De måste kunna förhindra otillåtet övertryck i situationer där alla andra uppströms-
kontroller och bevakningsanordningar är ur funktion.
För att garantera dessa säkerhetsfunktioner måste säkerhetsventilerna underhållas.
Detta gäller för alla tekniska utrustningar.
Serviceintervallerna ska bestämmas av verksamhetsutövaren alltefter användnings-
villkoren.

Tilledning
Tilledningsstosarna för säkerhetsventilerna ska vara så korta som möjligt och utformade
så att inga högre tryckförluster än max 3 % av öppningstrycket kan uppträda.

Ventilstorlek

DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

Maximalt åtdragningsmoment

30 Nm
40 Nm
50 Nm
60 Nm
60 Nm
80 Nm
80 Nm
90 Nm



6 Demontering av armaturen

Observera att hela anläggningen måste vara trycklös före demonteringen av
säkerhetsventilen. Dessutom ska de allmänt giltiga monteringsriktlinjerna följas.

7 Reparationer

Reparationer på säkerhetsventilerna får endast genomföras av Firma Goetze KG eller
fackverkstäder som är auktoriserade och godkända av myndigheterna. Endast
originalreservdelar får användas.

8 Garanti

Ventilerna är kontrollerade innan de lämnade fabriken. Vår garanti innebär att vi
genomför en kostnadsfri reparation av delar som lämnas in, om dessa bevisligen har
blivit oanvändbara i förtid på grund av material- eller fabrikationsfel.
Vi är inte skadeståndspliktiga och tar inte på oss ansvaret för andra dyl. förpliktelser.
Garantin upphör att gälla om fabriksplomberingen är skadad, ventilerna hanterats
resp. monterats på olämpligt sätt, vid underlåtenhet att följa monterings- och under-
hållsanvisningen, nedsmutsning eller normalt slitage.



9 Märkning / Kontroll

TÜV. SV. xx- xxxx .xx. D/G. 0,xx. xx
F/K/S

TÜV-märke

Säkerhetsventil

År komponentkontroll

Kontrollnummer

Minsta flödesdiameter

Identifikationsbokstav:
D/G ämnad för ångor/gaser
F/K/S ämnad för utblåsning av luft

ur behållare för flytande, kornigt eller pulveriserat gods

Tilldelad flödeskoefficient

Inställningstryck i bar

Säkerhetsventilerna kontrolleras på tryckhållfasthet och täthet, justeras in på önskat
inställningstryck och plomberas.
Märkningen på typskylten resp. ventilens fjäderhuv är outplånlig.



10 Försäkran om överensstämmelse

i enlighet med bilaga VII till direktiv 97/23/EG

Vi, armaturtillverkaren Goetze KG Armaturen, D-71636 Ludwigsburg
förklarar på eget ansvar att den levererade produkten:

Säkerhetsventil

som är föremål för denna förklaring, överensstämmer med direktiv 97/23/EG,
DIN EN ISO 4126 samt de nationella föreskrifterna AD 2000- A2/A4, TRD 421/721.
Tillämpad metod för överensstämmelsevärdering:

Modul B+D

För komponenten för tryckapparater föreligger ett EG-typkontrollintyg.

Bevakning av tillverkningens kvalitetssäkring har utförts av
TÜV SÜD Industrie Service GmbH (CE 0036).

Ludwigsburg, 29.10.2010
(Ort och datum)

D. Weimann

Typ

810/410
811/411
812/813
412/413

TÜV-komponent
kontrollnummer

2055
317

2003

EG-typ
kontrollintygsnummer
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